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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIMRAMOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáty 39, 592 42 Jimramov
ZŠ a MŠ Jimramov, Padělek 133, 592 42 Jimramov

D.1.4.2 VODOVOD, KANALIZACE
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STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LAPOL
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STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ (NAPOJENA STÁV.PRAČKA) 
DOPOJIT NOVÉ POTRUBÍ HT40 OD UMYVADLA

STÁVAJÍCÍ PODL.VPUSŤ-DEMONTOVAT
VYHLEDAT POTRUBÍ A NAPOJIT NOVÉ
NOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ
NEREZ MŘÍŽ 10x10cm
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STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ DEMONTOVANÉ VÝLEVKY
VYHLEDAT LEŽATÝ ROZVOD V PODLAZE
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ZNAČKA NÁZEV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT KSVÝTOKOVÁ ARMATURA

POLONOHA , SIFON
KERAMICKÉ UMYVADLO 55CM

STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

STÁVAJÍCÍ INVESTORA 2AUTUMATICKÁ PRAČKA
1/2" UZÁVĚR S VÝKVODEM NA HADICI
ODPAD - PRAČKOVÝ SIFON

ZÁVĚSNÉ WC ZÁVĚSNÁ MÍSA , TLAČÍTKO 
ANTIBAKTERIÁLNÍ PRKÉNKO PODOMÍTKOVÝ MODUL 2

1
ODPAD HTEM 50 v.350DVOUDŘEZ

 NEREZOVÝ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ  DŘEZOVÁ BATERIE NEREZOVÝ VELKOOBJEMUVÝ
DVOUDŘEZ STOJATÝ, SIFON

SPRCHOVÝ SET
KERAMICKÁ VANIČKA 90x90,SIFON
ZÁSTĚNA 90x90SPRCHOVÝ KOUT

NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE 2

VÝLEVKA KERAMICKÁ VÝLEVKA STOJATÁ
PLASTOVÁ MŘÍŽ, ODPAD DN110 NÁDRŽKOVÝ SPLACHOVAČ

NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
1

SO 01 KUCHYŇ

VEŠKERÉ NAPOJENÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ PROVÉST DLE SAMOSTATNÉHO PROJEKTU VYBAVENÍ KUCHYNĚ
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